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ช่ือตู้ : ตู้ควบคมุปัม๊น ้ำร้อน รุ่นพดัลม 1 ตวั 15 HP กลบัทำงหมนุ SOFTSTARTER 

Specification: 380 – 415 VAc (3 เฟส 4 สำย)  

ใหต้รวจเชค็จดุต่อสายทกุจุดกอ่นจ่ายไฟฟ้า เนื่องจากขณะขนสง่จุดต่ออาจคลายไดจ้ากการสัน่สะเทอืน  

กำรท ำงำน 

 ตัง่เวลา Timer ตามทีต่อ้งการ ตัง่เป็น นาท ีและ วนิาท ีเลอืกไดต้ามยา่น M – S ยา่นการตัง่เวลา M สามารถ ตัง่เวลาได ้

0 ถงึ 10 นาท ีS สามารถ ตัง่เวลาได ้0 ถงึ 10 วนิาท ี 

 ตัง่คา่ SOFTSTART ตามทีล่กูคา้ตอ้งการ ( มคีูม่อื SOFTSTARTER แนบให ้) 

 บดิซเีลค็เตอรเ์ลอืกพดัลมเป่าขึน้หรอืเป่าลง แลว้รอหลอดหน่วงเวลา (หลอดสแีดง) ดบัจงึจะสามารถ กดปุ่ มท างานได ้ 

 บดิซเีลค็เตอรปั์ม๊น ้ารอ้น เป็น Manual (M) ปัม๊น ้ารอ้นจะท างานทนัท ีหรอื Auto (A) ปัม๊น ้ารอ้นจะท างานตามอณุหภมู ิ

DEF-01-F1ทีต่ัง้ไว ้เมือ่บดิซเีลค็เตอรม์าไวท้ี ่0 ปัม๊น ้ารอ้นจะหยดุท างาน 

*** ถา้Motorไมท่ างานตามฟังกช์นัการท างานใหด้ทูี ่Overload แลว้ใหก้ด Reset Overload *** 

กำรบ ำรงุรกัษำ 

ใหต้รวจเชค็จดุเขา้สายอปุกรณ์ ขนัน็อตทีจุ่ดเขา้สาย ทีอ่ปุกรณ์และ Terminal ตามตารางบ ารงุรกัษาทีท่า่นก าหนด 

สภำพแวดล้อมท่ีสำมำรถติดตัง้ตู้ได้ 

สามารถตดิตัง้ได ้ทัง้ทีร่่ม และ ทีก่ลางแจง้ได ้หา้มตดิต ่ากว่าระดบัน ้าสามารถ ท่วมถงึได ้ในพืน้ทีต่ิดตัง้ตู ้
 

ต ำแหน่งกำรเข้ำสำย 
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